
Присоединение 

Подготовка технических условий подключения объекта капитального строительства к системе 

теплоснабжения, заключение договора о подключении к системе теплоснабжения с подготовкой условий 

подключения к системе теплоснабжения осуществляется с учетом нормативных документов: 

• Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

• Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 №787 «О подключении (технологическом 

присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 

теплоснабжения, изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 №1089 «О внесение в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в части оптимизации порядка подключения к системам теплоснабжения»; 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. 

 

Порядок выдачи технических условий подключения объекта капитального строительства к системе 

теплоснабжения 

1. Технические условия подключения к системе теплоснабжения выдаются от  теплоисточников ООО 

«Комплекстеплосервис»; 

2. Запрос о предоставлении технических условий подключения к системе теплоснабжения подается в 

адрес ООО «Комплекстеплосервис» в соответствии с постановлением правительства РФ от 05.07.2018 №787. 

Порядок заключения договора о подключении к системе теплоснабжения с подготовкой условий 

подключения к системе теплоснабжения объекта 

1. Условия подключения к системе теплоснабжения являются приложением к договору о 

подключении к системе теплоснабжения и выдаются от теплоисточников ООО «Комплекстеплосервис». 

2. Получения условий подключения к системе теплоснабжения подается в адрес ООО 

Комплекстеплосервис в соответствии с постановлением правительства РФ от 05.07.2018 №787; 

3. Заявка на подключение объекта с целью заключения договора о подключении к системе 

теплоснабжения подается в сетевую организацию, МП г.Омска «Тепловая компания» по микрорайону 

Входной, МУП «РСТ» Омского района по поселкам Ростовка и Ключи, Омского района, Омской области 

4. Заявка оформляется согласно установленной формы с приложением документов: 

 

5. Резерв доступной мощности от теплоисточников ООО «Комплекстеплосервис» 

 

Наименование 

теплоисточника 

Проектная мощность 

теплоисточника, Мвт 

Присоединенная 

нагрузка, Мвт 

Наличие 

доступной 

мощности, Мвт 

Котельная микрорайона 

Входной 

25 Мвт 21,86 Мвт 3,14 Мвт 

Котельная поселка 

Ключи, Омского 

района, Омской области 

12 Мвт 10,09 Мвт 1,91 Мвт 

Котельная поселка 

Ростовка, Омского 

района, Омской области 

14 Мвт 14,56 Мвт отсутствует 



По вопросам подключения к системе теплоснабжения объектов, 

обслуживаемых ООО «Комплекстеплосервис»,  Вы можете обратиться по 

телефону:  

95-71-91 – ООО «Комплекстеплосервис» (согласование технических 

условий при наличии свободной мощности от теплоисточника). 

68-11-59 – МП. Г.Омска «Тепловая компания», теплосетевая компания, 

обслуживающая микрорайон Входной. 

21-92-74 – МУП «РСТ» Омского района, теплосетевая компания, 

обслуживающая поселки Ростовка и Ключи, Омского района, Омской области. 

 


